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INTRODUCCIÓN
Las empresas hidrológicas venezolanas, se
han dado a la tarea de mejorar los sistemas de dis-
tribución, en cuanto a niveles de presión en la red y
gasto requerido, en busca de satisfacer los requeri-
mientos de los usuarios.  Por tal motivo, se requie-
re tener mayor control en la red de distribución uti-
lizando simuladores, que permitan ensayar distri-
buciones de gasto más eficientes a niveles de pre-
sión satisfactorios.  Sin embargo, para operar la red
bajo la acción de un simulador, se requiere que ésta
se encuentre calibrada.  En el caso de Barquisime-
to, se cuenta con una red de distribución de aproxi-
madamente  132  Km  de  acueducto,  cuyos  diá-
metros  oscilan  entre  150  mm  y  1600  mm,
abasteciendo  a  una  población  de  alrededor  de
un  millón  de  habitantes.  Esta red no cuenta con
equipos de medición de gasto instalados, que per-
mitan establecer una base de datos, con la cual se
puedan cuantificar los consumos a lo largo de la red
para lograr la calibración.  De esta forma, surge la
necesidad de desarrollar  una  metodología  para  la
estimación  de  consumos  de  la  red  de  distribu-
ción  de  agua  potable,  cuando  no  se  cuenta  con
equipos  de  medición  instalados  en  la  misma  pa-
ra  la  cuantificación  de  tales  consumos.  Dicha
metodología  se  plantea  en  dos  etapas,  la  prime-
ra  de  ellas  destinada  a  la  estimación  de  los  con-
sumos,  y  la  otra  para  la  validación de los  valo-
res  obtenidos, mediante la comparación de la pre-
sión medida en algunos puntos de la red. Hay que
resaltar que las variables más importantes que se
deben tomar en cuenta para llevar  a cabo dicha es-
timación se refieren a la densidad poblacional, los
niveles de consumo y la superficie abastecida, co-
mo se establece en la determinación de caudales de
aguas residuales.  
Resumen
En  el  presente  trabajo  se  desarrolló  una  metodología  para  la  estimación  de  consumos  de
una  red  de  distribución  de  agua  potable,  cuando  no  se  cuenta  con  equipos  de  medición
instalados  en  la  red  para  la  cuantificación  de  los mismos.  Para  tal  fin  se  analizó  la  red  de
distribución  de  agua  potable  de  la  ciudad  de  Barquisimeto,  que  abastece  a  una  población
de  alrededor  de  un  millón  de  habitantes.  Dicha  metodología  se  plantea  en  dos  etapas,  la
primera  de  ellas  destinada  a  la  estimación  de  los  consumos a través de variables que son tam-
bién utilizadas en la estimación de caudales de aguas residuales como lo son: coeficientes de den-
sidad poblacional y de superficie servida,  y  la  otra,  para  la  validación  de  los  valores de pre-
sión  obtenidos a través de la simulación al compararlos con los valores de presión medidos en al-
gunos puntos de la red. Los resultados obtenidos indican que la calibración de la red, en cuanto al
promedio de presiones, es satisfactorio, sin embargo el análisis puntual demuestra que se debe
calibrar cada sector por separado para de esta forma lograr que la curva de comportamiento de
presiones pueda ajustarse correctamente. 
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Una  herramienta  disponible  para  ayudar  en
la  gestión  de  redes  es  la  de  la  simulación  por
medio de  modelos  matemáticos  para  régimen
permanente,  lo  cual  permite  el  estudio  de  dife-
rentes  condiciones  de  operación  para  una  deter-
minada  red  sin  necesidad  de  intervenir  física-
mente  en  ella.  Para  lograr  dicha  simulación  es
necesario  conocer,  entre  otras  cosas,  la  distribu-
ción  de  consumos  de  la  red,  sin  embargo,  ins-
talar  un  sistema  de  medición  que  permita  cono-
cer  dicha  distribución  significa  una  elevada  in-
versión  para  realizarse  a  corto  plazo.  
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Realizar la estimación de los consumos de
caudal de la red de Barquisimeto, a través de una
metodología fundamentada en el software EPA-
NET1, usando el modelo estático para resolución
de redes, validando los resultados mediante la me-
dición de la presión estática, en diversos puntos de
la red.
OBJETIVOS
Definición del coeficiente que permite rela-
cionar el consumo de las diversas zonas de la red
como una función del caudal disponible en la mis-
ma.
Asignación de la relación porcentual del con-
sumo de cada nodo, como una función del caudal
asignado a los sectores de la  red.
Estimación del consumo de cada nodo en los
diferentes sectores de la red.
Ajuste de los consumos asignados, mediante
la validación de las mediciones basadas en la pre-
sión estática en diversos nodos a lo largo de la red.
Evaluación de la calibración lograda por la
metodología aplicada.
La red de distribución en estudio mantiene di-
versas condiciones de operación, mediante la ma-
niobra de válvulas principales, según la necesidad
dispuesta por la gerencia operativa, sin embargo los
objetivos planteados se aplican a una única condi-
ción de operación, considerada como la más tras-
cendental.
METODOLOGÍA
La metodología se inicia con el procedimien-
to requerido para estimar el caudal de consumo de
la red, desarrollando previamente una descripción
de la misma y de los parámetros requeridos para tal
fin.  Posteriormente, se desarrolla un proceso de
ajuste mediante la validación de los resultados, y fi-
nalmente se describe una evaluación de la metodo-
logía para establecer el grado de calibración de la
red. 
Descripción de la red
La red de agua potable de Barquisimeto, se
alimenta por gravedad desde dos grupos de tan-
ques, uno localizado al oeste de la ciudad denomi-
nado tanques “El Tostao”, conformado por dos uni-
dades con una capacidad de 30.000 metros cúbicos
cada uno, cuyo abastecimiento proviene de la plan-
ta de tratamiento “Ciudad de Barquisimeto”; ubica-
da a 26 kilómetros de los tanques “EL Tostao”, que
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Figura 1. Esquema del Macromodelo la Red de Esc. 1:150.000
toma agua del embalse “Dos Cerritos”, ubicado a
28 kilómetros de la planta de tratamiento.  El otro
grupo está conformado por un tanque ubicado al
sur de la ciudad, denominado “Los Colosos”, con
una capacidad de 12.000 metros cúbicos, el cual se
abastece de un grupo de pozos denominados “Po-
zos de Macuto” (Ver Figura Nº 1).
Esta  red  suministra agua  a una población de
alrededor de un millón de habitantes, con  un  cau-
dal  promedio  de  entrada  de  3.200  l/s, de  los
cuales,  alrededor  de  2.800  l/s, son  suministrados
por  los  tanques  de  “El  Tostao”,  y  el  resto  por
el  tanque  “Los  Colosos”.  
La  red de Barquisimeto dispone de una serie
de acueductos principales, cuyos diámetros oscilan
entre 150 mm  y 1.600 mm., recorriendo una exten-
sión de Oeste a Este, de aproximadamente 25 Km.
de longitud de tubería, comprendidos desde los tan-
ques de “El Tostao”, hasta la avenida “Los Leones”
ubicada al Este de la ciudad. 
Fases para la asignación de los consumos
Para desarrollar este cometido se dispone de
un  modelo de detalle elaborado por la empresa; el
cual sirvió como marco de referencia, para realizar
cada una de las etapas que  se indican a continua-
ción:
• Recopilación de información.
• Esqueletización de la red.
• Análisis y asignación de consumos. 
Siguiendo estas etapas se dispone de un pri-
mer modelo sin validar. Las siguientes etapas se
centran en la corrección y ajuste de los parámetros
de la red, para que el modelo la reproduzca con una
cierta fiabilidad.
• Toma de medidas de presión y caudal.
• Ajuste del modelo.
Recopilación de información.
Cuando se habla de la información de un sis-
tema de distribución, se refiere a los elementos
que lo conforman: como tuberías, válvulas, bom-
bas y depósitos; el esquema de operación de las
plantas de tratamiento y pozos como puntos de su-
ministro; el esquema de regulación de la red, ma-
niobras de válvulas y todos aquellos aspectos que
sirven para reproducir el comportamiento de la
red en el tiempo. 
En función de la información requerida,  los
datos recopilados fueron:
Topología de la red: se estableció la conecti-
vidad entre los elementos que conforman el siste-
ma,  a partir de un vuelo de la ciudad de Barquisi-
meto en una escala de 1 a 50.000, el cual contenía
la topología del acueducto de Barquisimeto. Sin
embargo, la información concerniente a la localiza-
ción de algunas válvulas de regulación y cierre fue
suministrada por el personal de operación del siste-
ma. Además la red se encuentra dividida en cinco
sectores: Oeste, Norte, Sur, Casco Central y  Este;
como se indica en la Figura N° 1. 
Tuberías: se recopiló la información de los
planos de detalle referente a diámetro y longitud. En
cuanto al material, no se disponía de la información,
y se mantuvo el  factor de rugosidad usado en el Mo-
delo de referencia, con un valor de 0,2 mm, el cual
está dentro del rango de valores recomendado en la
bibliografía para tuberías en servicio (0,1 mm2).
Bombas y/o estaciones de bombeo: el siste-
ma de bombeo, se utiliza para suministrar agua a
otros sectores del acueducto, según se indica en la
Figura Nº 1; por lo que en este estudio, dichos pun-
tos son considerados como consumos. 
Elementos de regulación: la información de
las válvulas principales, en cuanto a diámetro, tipo,
y apertura,  fue suministrada por el personal de ope-
ración del sistema; para dos condiciones de regula-
ción, “válvula obelisco abierta y válvula obelisco
cerrada”; a partir de estos datos se determinaron sus
características resistentes. 
Depósitos: el sistema en estudio, dispone de
los dos grupos de depósitos descritos anteriormente.
Puntos de consumo: el sistema dispone de un
conjunto de rebombeos, ver Figura  Nº 2, y para la
ubicación de los puntos de consumos en la red, se
partió del Modelo de referencia. 
Esqueletización de la red
Esta fase consiste en el tratamiento de la in-
formación recopilada, hacia la  simplificación y la
esquematización de los elementos de la red, de
acuerdo a las facilidades del programa de simula-
ción a utilizar.  
EPANET, es un programa de simulación que
utiliza el modelo cuasi-estático, para seguir la evo-
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lución del flujo del agua en las tuberías, de la pre-
sión en los nudos de demanda, del nivel del agua en
los depósitos, y de la concentración de cualquier
sustancia a través del sistema de distribución du-
rante un período de simulación prolongado. Esto
permite una comprensión eficaz del comporta-
miento de los sistemas y sus respuestas a los dife-
rentes condicionantes que se les va imponiendo a lo
largo del tiempo, constituyendo un instrumento efi-
caz en la gestión de los sistemas de distribución de
agua. 
Entre las simplificaciones en la red para la
elaboración del  macromodelo, cabe mencionar:
Simplificación de tuberías: Se consideraron
como parte de la red los diámetros mayores a 300
mm., sin embargo en algunos casos, fue necesario
incluir tuberías de menor diámetro con el fin  de
mantener la conectividad de la red.
Estado de operación del sistema: se refiere
a la operación de los tanques de suministro “El Tos-
tao”,  la cual se caracteriza por la presencia de una
conducción a canal en un tramo de la tubería que
une los tanques con la válvula “El Bosquecito”
(ver Figura N° 2); mientras que para el tanque “Los
Colosos”, la  salida  de dicho tanque se encuentra
presurizada pero se genera una conducción a canal
en la entrada de la red. Este estado de operación se
simula de la siguiente manera:  Los Tanques “El
Tostao”, se consideran como un reservorio, cuya
cota se varía hasta lograr la presión en un punto de
referencia (válvula “El Bosquecito”), la cual es co-
nocida.  Para el Tanque “Los Colosos”, se conside-
ra como un punto de inyección al sistema; exclu-
yendo del modelo la aducción de salida del tanque. 
Estado de regulación del sistema: se define
a través de la condición de apertura o cierre de la
“Válvula Obelisco”; ya que con la maniobra de es-
ta válvula,  la empresa controla la distribución de
caudal en diferentes sectores de la ciudad.
Análisis y asignación de consumos. 
En  la  red  de  distribución  de  agua  de  la
ciudad  de  Barquisimeto  no  se  cuenta  con  regis-
tros  de  consumo,  ni en el domicilio,  ni  en  el
acueducto.  La  Gerencia  Comercial  de  la  Em-
presa  establece  sus  tarifas  basándose  en  una  dis-
tribución  de  consumos  por  zonas  denominado
tarifa  plana,  la cual se basa en los antecedentes de
la empresa y de acuerdo al tipo de actividad que se
desarrolla en cada zona (comercial, residencial, in-
dustrial, etc.).  
Realizar una estimación de consumos como
lo establece la Gaceta Oficial de nuestro País impli-
ca un trabajo muy laborioso y complicado dada la
extensión de la zona y la variedad de actividades
que en ella se desarrollan, por otro lado el Plan de
Desarrollo Urbano Local (PDUL) de la ciudad de
Barquisimeto considera una dotación de 266 l/p/día
para toda la ciudad, a excepción de las zonas indus-
triales, para las cuales recomienda una dotación de
90 l/p/día, sin embargo estos valores no representan
adecuadamente el comportamiento del sistema, ya
que considera por igual todos los sectores de la ciu-
dad.
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Figura 2. Ubicación de las válvulas “El Obelisco” y “Bosquesito”
Por lo anteriormente expuesto, a continua-
ción  se  presenta la  metodología  desarrollada pa-
ra  cargar  la  red  con  una  estimación  de  de-
mandas  que  se  ajuste  mejor  a  su  comporta-
miento, tomando  en  cuenta  los  dos  aspectos  ci-
tados  previamente.  Según George  Tchobano-
glous, en su libro Ingeniería de aguas residuales
de 1995, establece que las  variables  que  se  to-
man  en  cuenta  para  la  estimación  de  los  con-
sumos  son:  densidad  poblacional,  clase  de  con-
sumidores (residencial, industrial, comercial, etc.)
y superficie  abastecida.  Estas  tres  variables  se
relacionan  entre  sí,   de  tal  forma  que  se puede
estimar  el  consumo por  zonas, como  un  por-
centaje  del  caudal  suministrado  a  la  red,  según
un coeficiente de corrección denominado “Coefi-
ciente  de  Consumo por Zona” ,  
Una  vez  obtenido  el  caudal  de  consumo
para  cada  una  de  las  zonas  y  previa  selección
de    los  nodos  de  consumo  por  zona,  se  pro-
cede  a  distribuir  uniformemente  las  demandas
de  la  zona.  Finalmente  se  determina  el  caudal
de  consumo  correspondiente  a  cada  uno  de  los
cinco  sectores  en  que  está  dividida  la  red,
agrupando  para  ello  las  diferentes  zonas  que
contiene cada  sector, de tal forma que la demanda
para cada nodo se expresa en función del caudal
del sector.  El  procedimiento para  la  determina-
ción  de  los  consumos  se  presenta  a  continua-
ción:
Clasificación  de  las  zonas
Para  establecer  el  coeficiente  de  densidad
poblacional, es  necesario clasificar  los diferentes
niveles  de  consumo o zonas que existen en la red. 
De  esta  forma,  dichas  zonas  se  clasificaron
según  el  siguiente  criterio:
Zona  Baja: aquélla  en  la  cual  existen  sólo
residencias  unifamiliares  (casas).
Zona  Media: aquélla  en  la  cual  existen  tan-
to  residencias  unifamiliares  como    multifamilia-
res  (casas  y  edificios)
Zona  Alta: aquélla  en  la  que  sólo  existen
residencias  multifamiliares  (edificios) o  zonas co-
merciales.
Zona  Muy  Alta: asignada  a  las  zonas  in-
dustriales.
Determinación  de  los  coeficientes de
consumo  por  zonas
El  coeficiente  de densidad  poblacional  per-
mite estimar  el  valor  porcentual  del  consumo  en
las  zonas,  sin  embargo  no  considera  el  área geo-
métrica  involucrada   para  cada  zona,  por  lo  que
la  asignación  de  consumo  no  es  totalmente  re-
presentativa, ya  que  no  es  suficiente el  conocer
la  cantidad  de  personas  que  requieren  el servi-
cio,  sino  también como  están  distribuidas  terri-
torialmente.
El  objetivo  de  este  paso  es  determinar  un
valor  porcentual  asignado  a  las  diferentes  zonas
a  lo  largo  de  la  red,  de  tal  forma  que,   el  con-
sumo  asignado  a esa  zona  se  represente  por  el
producto  del  caudal total  de  entrada  a  la  red  y
este  valor  porcentual.
Para ello  se  debe  considerar  el  área  geo-
métrica  correspondiente  a  cada  zona  y  corregir-
la  mediante  el  coeficiente  de  densidad  pobla-
cional,  de  tal  forma  que,  el  área  de  distribución
de  consumo  se  verá incrementada  si  el  coefi-
ciente  de  densidad  poblacional  es  mayor  a  uno,
o  disminuida para  el  caso  contrario.
Finalmente,  el  Coeficiente  de  Consumo  por
Zona (CCZ)  se  puede  determinar  como  un  valor
porcentual  del  cociente  entre  el área  corregida
por  zona  y  el  área  corregida  de  la  totalidad  de
la  red, según la relación: 
donde el área corregida por zona se determina a tra-
vés del área geométrica, corregida con el coeficien-




cpz: Área  Corregida  por  Zona
Cdp: Coeficiente  de  Densidad  Poblacional
Agz: Área  Geométrica  de  la  Zona.
Con  la  finalidad  de  identificar  más  clara-
mente  las  zonas  a  lo  largo  de  la  red,  se  tomó
el  plano  de  planta  y  se  subdividió  en cuadran-
tes,  dentro  de  los  cuales  se  podían  identificar
las  diversas  zonas, tal como se muestra en la Figu-
ra N° 3.
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(2)
Determinación  de  los  coeficientes de
densidad  poblacional
La  asignación de consumos para las diferen-
tes zonas debe establecerse  en  función  de  la  den-
sidad  poblacional  existente.  Por  ello  se  define
un  coeficiente  que considere los valores porcen-
tuales de asignación  del  consumo  relativo  a  las
diferentes  zonas, tomando un valor  de referencia,
al  cual se le asignará   un  coeficiente  igual  a  uno.
Así,  los coeficientes  por  encima  de  uno,  indican
zonas  de mayor consumo  y  coeficientes inferiores
a la unidad,  zonas  de  menor  consumo,  respecto
a  este  valor  preestablecido.
El  parámetro  mínimo de consumo  se consi-
deró  como  20  casas  por  manzana,  asignándole
dicho  caso  a  las  zonas  bajas.   Para  las  zonas
medias,  se  consideró  la  existencia  de  casas  y
edificios,  de  tal  forma  que,  un  edificio  ocupa  el
espacio  físico  correspondiente  a  5  casas  y  a  su
vez,  representa  15  casas  a  nivel  de  consumo,
además  se  fijó  el  valor  de  1.5  edificios  por
manzana  para  este  caso,  lo  que establece  que  di-
cha  zona considera  un  parámetro  de consumo  de
35  casas  por  manzana,  representando  un  au-
mento  del  75%  con  respecto  al  parámetro  mí-
nimo  (20  casas/manzana).
Por  otra  parte,  en  la  zona  alta  se  conside-
ró  que  existen  únicamente  4  edificios  por  man-
zana,  lo  que  representa  un  parámetro  de  consu-
mo  de  60  casas/manzana (al  considerar  15  casas
por  edificio)  y  un  incremento   de  consumo  del
300%.  Finalmente  para  las  zonas  muy  alta  se
consideró   que   existen   5   edificios  por  manza-
na,  por lo que  el  parámetro  de  consumo  repre-
senta  85  casas/manzana,  lo  que  implica  un  in-
cremento  del  425 %.
Para  el  cálculo  del  “Coeficiente  de  Densi-
dad  Poblacional”  se  tomó  como  valor  de  refe-
rencia  el  correspondiente  a  la  zona  media  (35
casas/manzana),  así,   para  esta  zona  el  valor  de
dicho  coeficiente  es  de  uno.  En  la Tabla 1 se
muestran  los  valores  del  coeficiente  de  densidad
poblacional  para  las  diferentes  zonas.
Por  ejemplo,  el  cálculo  del  coeficiente  pa-
ra  la  zona  baja  es,  Cdp =  20/35, Cdp = 0.5714.  
Con la metodología planteada arriba, se obtie-
nen los resultados de los Coeficientes   de Consumo
por Zona, los cuales se pueden observar  en  la Ta-
bla Nº  1.
Determinación  de  los  consumos   por
sectores
Como se mencionó  anteriormente  Hidrolara
ha  dividido  la  red  en  cinco sectores: Oeste; Nor-
te; Sur; Casco Central  y  Este.
Esto permite un control en cuanto al proceso
de facturación, el cual consiste, en asignar para ca-
da sector, un conjunto de tarifas que se apoya en
una asignación de consumos estimados, denomina-
do  ”tarifa  plana”.
Para la determinación de los consumos  se
utilizó esta misma sectorización, así, para cada sec-
tor se determinó el conjunto de zonas  existentes,
para luego sumar los coeficientes de consumo de
dichas zonas.  Por otra parte, se determinó la canti-
dad de caudal disponible para el consumo, es decir,
al total de agua inyectada en la red  (El Tostao  y
Los Colosos) se le restó el agua utilizada para re-
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Tabla 1. Coeficiente de Densidad Poblacional (Cdp)





















Tabla 2. Consumos por sector
Caudal Total Consumido 2481,29
bombeos y para llenaderos de camiones cisterna.
De esta forma se obtiene el caudal disponible para
ser distribuido en la red, luego, al multiplicar éste
por el coeficiente de consumo del sector, se obtiene
el caudal disponible para ser  distribuido en el sec-
tor. 
En la tabla N° 2  se muestran el porcentaje de
consumo y el caudal para cada  sector.
En la Tabla Nº  3  se muestran los valores  pa-
ra los caudales de entrada a la red y para los re-
bombeos, así como el caudal disponible para el
consumo.
Determinación  de  los  consumos  por
nodo
El  procedimiento  para  la  determinación  del
consumo  por  nodo  fue  el  siguiente:
Se  escogió  un  número  representativo  de
nodos  por  cada  sector.
Se  determinó  para  cada  nodo  seleccionado,
el  tipo  de  zona  al  cual  corresponde (Baja, Me-
dia, Alta  o  Muy  Alta).
Para  cada  sector  se  totalizó  el  número  de
nodos  por  tipo  de  zona.
Se  distribuyó  uniformemente  el  caudal  de
cada  zona  entre  el  número   de   nodos   de  dicha
zona,  por  ejemplo:    en el  cuadrante P – 08 exis-
ten  dos  zonas  identificadas  como  Baja  y  Muy
Alta,  a  las  cuales  se  les  designaron  dos  y  un
nodo  respectivamente,  luego,  el  coeficiente  de
consumo  del  nodo  referido  al  sector  se  puede
calcular  de  la  siguiente  manera:
donde:
Coeficiente de consumo de los nodos de la
zona.
Coeficiente de consumo de la zona.
Número  de  nodos  de  la  zona.
Caudal de consumo  del   sector.
Caudal disponible en la red.
Expresar  el  coeficiente de consumo de los
nodos como una función del caudal del sector per-
mite calibrar el modelo en una primera fase, (macro
calibración)  mediante la variación de los consu-
mos por sector.
Toma de medidas de presión y caudal
Este macromodelo se encuentra en una prime-
ra etapa de desarrollo en cuanto a la elaboración de
un modelo estático, considerando un estado de re-
gulación del sistema  bajo la condición de  Válvula
Obelisco abierta. Esta condición de operación ocu-
rre durante toda la semana a excepción de los días
lunes, miércoles y viernes , desde las 3:00 p.m has-
ta la 6:00 am del día siguiente, es decir la válvula se
cierra a las 3:00 p.m. para abrirla nuevamente a las
6:00 a.m. del día siguiente.
Con respecto a la medición de caudal, se tie-
nen como datos del sistema, los caudales de entrada
a la red, y los consumos  que van a los rebombeos.
Por otro lado, para realizar  la medición de pre-
sión se selecciono un número de nodos equivalentes
al 20% del total del sistema, según recomendación
bibliográfica 3. La ubicación de estos nodos fue de-
finida de común acuerdo con la parte operativa de la
empresa.  Los datos de medición de presión, se to-
maron para un período de tres meses, desde Agosto
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Figura 4. Registros de Presión. La Consolidada. Aguas Arriba.
hasta Octubre de 2000. Para  la depuración de esta
data, se utilizó un estudio estadístico de los paráme-
tros: media y varianza para cada punto de medición,
ver Figura N° 4;  excluyendo los datos que estaban
fuera de un rango de varianza de ±3σ.  Para realizar
las mediciones se utilizaron manómetros tipo Bour-
don con una apreciación de un psi.
Posteriormente, se estudió el comportamiento
de cada punto de medición, lo que permitió selec-
cionar  los  días  martes y jueves para el estudio del
comportamiento de válvula obelisco abierta;  al re-
alizar esta depuración mejoró el comportamiento
de los puntos de medición, y se procedió a selec-
cionar el día 20 de Septiembre para los datos de
ajuste del modelo, en función de la garantía del es-
tado de operación (caudal de suministro y de re-
bombeo);  y máximo número de puntos de medi-
ción. 
Ajuste del modelo
El  criterio  seguido  para  realizar  la  macro-
calibración  del  modelo  fue  el  de  comparar  el
promedio  de  presiones  simulado  para  cada  sec-
tor  con  el  promedio  de  presiones  medido  en
campo  para  ese  mismo  sector.  Por  otra  parte,  se
estableció  un  error  máximo  de  2  m.c.a.  entre
los  valores  antes  mencionados. Este valor de error
se basa en el hecho de que la información topográ-
fica no guarda una precisión muy elevada ya que
fue extraida de un vuelo en una escala de 1:5.000.
El  procedimiento  seguido  durante  la  ma-
crocalibración  del  modelo  fue  el  siguiente:
Se  diseñó  una  hoja  de  cáculo  en   la  cual
se  relaciona  el  consumo  en  los  nodos  con  el
caudal  de  consumo  del  sector.  A su  vez,  dicho
caudal  depende  de  un  porcentaje.  Este  porcen-
taje  representa  la  variable  a  ser  modificada  du-
rante  esta  fase  de  calibración.
Se  diseñó  un  documento  vinculado  con  la
hoja  de  cálculo,  de manera que  cualquier  modi-
ficación  realizada  en  los  nodos  de  consumo  a
través  de  la  hoja  de  cálculo  sea  inmediatamen-
te  actualizada  en  el  documento.  Este  documen-
to  se  transforma  luego  en  un  archivo  .INP con
un  nuevo  nombre  para  ser  leído  por  el  EPA-
NET,   de  esta  forma  se  mantiene  el  archivo  vin-
culado.
Luego  de  crear  el  archivo  .INP se  hace  la
corrida  del  EPANET.
Desde  el  EPANET se  genera  una  tabla  con
las  presiones  de  todos  los  puntos.
Esta  información  se  pasa  a  la  hoja  de  cál-
culo  a  través  del  portapapeles  (Comandos  Co-
piar  y  Pegar).
En  la  misma  hoja  de  cálculo  se  represen-
tan gráficamente  las  presiones  de  aquellos  nodos
que  son  monitoreados  en  campo,  (presiones  me-
didas  en  la  red)  y  las  presiones  obtenidas  del
EPANET,  se  grafican  también  los  promedios  de
los  dos  conjuntos  de  datos.  Esto  da  como  re-
sultado  un  gráfico para  cada  sector.  La  Figura
N° 5 muestra la comparación de presiones en el
sector Este.
Se  representa  la  diferencia  de  promedios
para  todos  los  sectores,  dando  como  resultado
el  del  gráfico  mostrado  en  la  Figura  N° 6.
Como  puede  observarse  en  la Fig. N° 6, el
error  varía  entre  5  y  20  m.c.a.,  resultado  que  se
repite  para  cualquier  combinación  de  consumos
por  sectores,  por  lo  que  fue  necesario  redistri-
buir  los  nodos  de  consumo, considerando una
distribución más uniforme de los mismos y una
menor superficie abastecida por cada nodo, con  el
fin  de  lograr  la  macrocalibración.  Los  resultados
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Figura 5. Gráfico de comparación de Presiones. Sector Este.
Figura 6. Gráfico de la diferencia del Promedio de Presiones
 
finales  de  porcentajes  de  consumo  por  cada  sec-
tor  y  la   distribución   de   consumos   por   nodo,
se  muestran  en  las  Tablas  N° 4  y  N° 5  res-
pectivamente.
En  las  Figuras  N° 7  a  N° 11  se  muestran
los  valores  de  las  presiones  medidas  y  simula-
das  así  como  también  el  promedio  de  cada  una
de  esas  presiones  para  los  diferentes  sectores.
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Tabla 4. Consumo por sector






































































































































Figura 7. Curva comparativa de presiones. Sector Oeste.
Figura 8. Curva comparativa de presiones. Sector Norte.
Figura 9. Curva comparativa de presiones. Sector Sur.
Figura 10. Curva comparativa de presiones. Sector Casco Central.
Figura 11. Curva comparativa de presiones. Sector Este.
 
Por  último  se  muestra  en  la  Figura N° 12,
la  diferencia  entre  la  presión  medida  y  la  pre-
sión  simulada  para  cada  sector.
La  Macrocalibración  concluye  cuando  la
diferencia  de  los  promedios  de  presión  es  me-
nor  al  error  establecido  (2  m.c.a.), y adicional-
mente la distribución por sectores se aproxima a la
estimada inicialmente.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la calibración, se
analizaron bajo dos puntos de vista:  1) consideran-
do la variación de presión promedio entre la pre-
sión medida y la presión simulada de cada sector;
2) el porcentaje de caudal suministrado a cada sec-
tor, tal como se muestra en la Figura N° 6 y en la
Tabla N° 4, respectivamente.
De  la  Figura  N° 12 se observa que la varia-
ción de presión promedio es menor de 2 m.c.a., con
lo cual se logra el criterio establecido entre la dife-
rencia de las presiones medidas y simuladas.  Este
análisis se hace  considerando el comportamiento
global del sector, sin embargo, si consideramos el
comportamiento puntual en cada nodo de presión
para cada sector se obtiene el resultado que se
muestra en la Tabla  N° 6:
La distribución de caudal que se muestra en la
Tabla N° 4, satisface el criterio de la variación de
presiones promedio establecido; sin embargo, el re-
sultado que se observa en algunos sectores, como
por ejemplo el sector Norte, no es representativo, ya
que, no se puede considerar  cierto que sólo se distri-
buye el 5% del caudal total disponible, en un sector
donde está ubicada la Zona Industrial de la ciudad.
CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES
La metodología planteada sirve para realizar
una calibración macro del modelo de   la red de dis-
tribución de la ciudad de Barquisimeto.
La calibración logra variaciones de presiones
promedio menores a 2 m.c.a.
Se debe verificar el porcentaje de distribución
de caudal a cada sector, para constatar los valores
obtenidos en la simulación.
Se recomienda hacer un estudio sectorizado
de la red, donde se puede registrar el caudal a dis-
tribuir en el sector.
Se recomienda iniciar este estudio en el sector
Este de la ciudad.
En vista de los resultados obtenidos de distri-
bución de caudal en cada sector, después de haber
hecho una primera fase de calibración,  surge la
propuesta de realizar un estudio por sectores, en
donde se pueda cuantificar el consumo  global de
éste, el cual permita comparar los resultados obte-
nidos a través de la simulación con datos reales y
que permita lograr una mejor calibración.  En vista
de que,  la ciudad de Barquisimeto se encuentra di-
vidida en cinco sectores, la medición debe realizar-
se en varias etapas y se propone comenzar por el
sector Este. 
Se recomienda empezar por el sector Este, ya
que ofrece las siguientes ventajas:
Este sector de la red se encuentra totalmente
presurizado.
Se puede aislar con facilidad, ya que, única-
mente es necesario realizar mediciones en  los
acueductos de entrada al sector.
Se puede aprovechar la información de consu-
mos a través de los micro-medidores ya instalados.
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Tabla 6. Nodos fuera de rango. Error: 3 m.c.a.
RESUMEN
LISTA  DE  SIMBOLOS
Área  Corregida  por  Zona.
Área  Geométrica de la Zona.
Coeficiente  de  consumo  por  nodo.
Coeficiente  de  Consumo  por  zona.
Coeficiente  de  densidad  poblacional.
Caudal  disponible  en  la  red.
Caudal de consumo  del   sector.
Número  de  nodos  por  zona.
Límite  de  control  inferior.
Límite  de  control  superior.
Desviación  estandar.
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